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. BN139 Les étapes d'installation de 'OPTION R-VOLT iNTEGRE,
sont indiquées en ROUGE.

\EN1 25 Se reporter a la notice BN125 pour effectuer les autres étapes.
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INTEGRE

. LISTE DES COMPOSANTS =voLr

Bac aération bas Bac aération haut gauche Bac aération haut int. Bac aération haut droit
Low backing sheet Top left backing sheet  Top int. backing sheet

Piquage d'air supérieur  Piquage d'air inférieur Clip de fixation du piquage Passe cable
Top air connector Low air connector Air connector fixing clip Cable grommet
[5] O [e] ® =

! &7
Fixation haute Vis autoforeuse Grille d'aération Clip
High fixing Self tapping screws Aeration grill Clip




SECURITES RvOLT

FR: Uinstallation et |la premiére mise en fonctionnement de l'appareil doivent étre
effectuées par un professionnel qualifié uniquement. Ce dernier est responsable
de la conformité de l'installation et de la mise en fonctionnement selon la
réglementation en vigueur.

_ Pour les informations de sécurités des panneaux, se reporter a la notice
d'installation des panneaux BN125.

Avant |'installation, afin de garantir un fonctionnement optimal de I'appareil, lire
attentivement la notice ainsi que :

. la notice d'installation des panneaux : BN125
. la notice d'installation du systéme aéraulique Modul-R : BN109 ou BN107
. la fiche technique des panneaux installés.

Pour information, la résistance aux sources d'incendie extérieures n'a pas été
évaluée,

_ SYSTOVI décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes
données dans la présente notice

_ Lors du transport, prendre soin de ne pas endommager les composants. Tous les
composants endommagés doivent &tre remplacés par un professionnel qualifié
avec des piéces d'origine SYSTOVI,

GB : The installation and commissioning of the unit must be performed only by a
qualified professional. The latter is responsible for the compliance of the installation
in accordance with the relevant regulations.

_ For panel safety information, refer to the BN125 panel installation manual.
_ Before installation, to ensure optimal operation of the appliance, carefully read the
instructions as well as:
. the installation instructions for the panels: BN125
. the installation instructions for the Modul-R ventilation system: BN109 or BN107
. the technical sheet of the installed panels.
_ For information, resistance to external fire sources has not been fitted.

_ SYSTOVI declines all responsibility in the event of non-compliance with the
instructions given in this manual.

_ During transport, take care not to damage the components. All damaged
components must be replaced by a qualified professional using original SYSTOVI
parts.
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les dimensions entre parenthése vont
dépendre de la largeur de planche utilisée.

Pour respecter la cote de 2 710 mm,
les dimensions données sont avec des
planches de 150 mm de largeur.
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B orronr=voLT nrEere EREr

L'option R-VOLT intégré consiste a installer les composants aéraulique qui
relient le champs de panneaux solaire (R-VOLT / R-SUN) au systéme de
ventilation (Modul-R) de I'habitat.

Se reporter a la notice
d'installation des
panneaux solaire

BN125

Champs de pannealx solaire

R-VOLT/ R-SUN ..

J

se reporter a la notice
d'installation du systéme
aéraulique (Modul-R)
BN109 : Modul-R Standard
BN107 : Modul-R Slim

Systéme de ventilation
Meodul-R

~
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BACS D'AERATION i

Fixation Disposition des bacs aéraulique

des bacs
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haut

bas

Bacs aération Bacs aération Bacs aération
intermédiaire

Bacs aération Bacs aération Bacs aération

bas intermédiaire haut




POSITION DES BUSES D'AERATION ~VoLT

INTEGRE
A Le systéme =

R-VOLT
est réalisé

uniquement

pour des

panneaux
VERTICAUX.







2-VOLT
INTEGRE

@ PASSES CABLES
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@ BACS AERATION BAS =voLr

INTEGRE

Aligner le bas du coté du
bac avec le bas du rail.

Fixer les bacs

uniquement au milieu
pour permettre leur
dilatation




INTEGRE

m BACS AERATION INTERMEDIAIRE <o

Pour les systéemes R-VOLT ﬁ +SUN
aletdlignes L/ /7 /

Fixer les bacs

uniquement au bas
pour permettre leur
dilatation
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m POSE DES CABLES DC ()




:%4d POSE DU CABLETERRE @
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Pour assurer une bonne étanchéité,

appuyer sur la fixation haute pour
écraser le joint d'étanchéité lors de
la fixation
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Orlflces pour le passage du
cable terre




GRILLES D'AERATIONS =voLr

INTEGRE

Grille —
d'aération

Lors de la mise en place
de la grille, veillez a bien
appuyer sur le bac pour
permettre une bonne
entrée d'air
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f) systoviI

Assistance technique

Systovi est un  createur
et fabricant frangais de
solutions solaires dediees
a I'habitat Nos produits
sont concus et fabrigues
en France (Carguefou),
et distribues dans toute

VA support@systovi.com I'Europe.

14, Avenue Syrma

X . | 02 40 92 44 20 44 470 Carquefou
| S e FRANCE

02 4092 44 20

Obtenez les reponses a
toutes vos questions techniques support@systovi.com
WWW.SYSEOV.COm
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